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POLSKIE GENTRUM
AKREDVTACS

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S$2547/2021 %

BADANIA
T —
Zleceniodawca : Gminny Zaktad Komunalny w Zoltedowie AB 1047
ul. Jastrzebia 62
86-031 Osielsko
Podstawa realizacji: Zlecenie nr. 0067/2021 ~ Rodzaj prébki/Miejsce pobierania \\\\\‘“t';/"/%
woda - do spozycia przez ludzi :Q\g//%
Prébkobiorea: ilm
Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F. Bozenkowo ul. Osiedlowa 1 - studnia wodomierzowa, S /’/‘\‘\\?
Nr karty pobierania KW1292/2021 kran A ,//-\\\\\@
sie¢ wodociagowa - i
Pobieranie prébek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dos;a;g;ggliigo laboratorium nie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 z wytp. 4.4.2, 4442 AA5 446 (A)
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 13.9°C
Data/godz. pobierania probki: 104.10.2021 12:00
Data/godz. przyjecia prébki: 104.10.2021 15:00
Data zakoriczenia badan: 07.10.2021
Data sporzadzenia sprawozdania: 07.10.2021 ]
Numer laboratoryjny probki 3133/W/72021 .
Wymaganie
= i *)
Rodzaj badania ldentyfikacja metody | Jednostka Wyniki analiz niepswnos¢
pHIN A, * PN-EN ISO 10523:2012 | - | £20,0°C) 8,0 £01 6,5-9,5
[Przewodnos¢ elektryczna | A, * PN-EN 27888:1999 | uSfem . <2500
wiasciwa® (25,0°C} 328 +25 .
[Metnosé A, “PN-EN ISO 7027-1.2016-C9 NTU <0,30® _ <1
A, ~PN-EN ISC 7887:2012 +Ap1:2015 mg/l Pt o <
Barwa Metoda D 5 + E
N, 4 PN-EN 1622:20C8 TFN akeeptowalny przez
. konsumentéw i bez
(3) | 195 ne _
Liczba progowa smaku (22,0°C) <1 nieprawidtowych
Zmian
N, * PN-EN 1622:2006 TON akceptowalny przez
; konsumentéw | bez
B (22,0° B
Liczba progowa zapachu (22,0°C) <1 nieprawidtowych
| zmian
Stezenie zelaza ogéinego _A’ " P 130 6952.2001 (p.7.1.1.) wat <50 - <200
. A, » PB-02, edycja 04, z dnia 02.01.202Cr. VeI 7 <
Stezeme_manganu | woparciuo tost firmy Hach Lanu‘é 8149 l <307 ) | iy
Ogolna liczba A, APN-EN ISO 6222:2004 jtki 1 mi 7 <200
imikroorganizméw w temp: 26 <18,37>
22°C po 72ht4 | | o
Liczba bakterii grupy coli e EE{E%‘??%? seeaoez masom|
Liczba Escherichia coli At 5’21-!52%‘;2%3308-1:2014-12 Jt/100 ml
LLiczba enterokokéw A, A PN-EN IS0 7899-2:2004 jtk/100 mt 0 =
katowych

A - badanie akredytoware.

N — badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatainoéci laboratoryjne} (speiniocne sg wymagania normy PN-EN / 1SO IEC 17025:2013-2).

Uwagi: » Uprawnienie do wykonywania badan potwierdza Paristwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy w Tuchoii — Decyzja Nr 91-8/21 obowigzuje od 14.08.2021 r. do 13.06.2022 r.
("} Wymaganie ckreélone na podstawie: Rezp.Min. Zdrowia z dn. €7.12.2017, poz.2294 - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

™ w temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki.; @ W temperaturze 25°C. Korekta za pomocy urzadzenia do kompensacji temperatury. W
nawiasie podano temperature probki,; © Badanie wykonano metoda uproszczona parzysta, wyboru niewymuszonega, ficzba oceniajacych- 3.W nawiasie podano temp probki.Czas przechowywania probki przed
badaniami: <72h.Woda odniesienia: woda wodociggowa.Data | godz badania 06.10.2621 13:00; ® Metoda-plyt«’ lane (posiew wgtebny). Podloze-agar z ekstraktem drozdszowym wg 1SO 6222.; ® Punikt 9.30 NTU jest
granica oznaczainosci potwierdzong w laboratorium.; © Punkt 50 g/ jest granicg oznaczalnosci potwierdzona w laboratorium.; ¥ Punit 30 ugf iest granicy oznaczalnosci potwierdzong w laboratorium.

| Q_/

I
Autoryzuje: mgr inz. i. V\L_'sik wska (Specialista Analityk) Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak {Kierownik Laboratorium)

Wszystiie wyniki araliz odrosz] sie wylacznie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnosé pomiaru, kidra stanowi niepewncsé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95%
i wspélczynniku rozszerzenia k=2. Informacje niezbedne do interpretacii wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdeniu z badar” sg latwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng calost | meze byt wykorzystywane i koplowane jedynie w catossl. Kopiowanie czescicwe jest acpuszezaine po uzyskaniu pisemngj zgody Laboratorium. Od mementu otrzymania
.Sprawozdania z badan” Kiient ma 14 ani na zioZzenie skargi. Data przyjgcia protki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan,
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