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‘ZPRZEPDSIEB'ORSTWO LABORATORIUM ANALITYCZNE
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Payskie CENTRUM
AKREDYTACS
' BADANIA
=
Zleceniodawca : Gminny Zakiad Komunalny w Zotedowie AB 1047
ul. Jastrzebia 62
86-031 Osielsko
Podstawa realizacji 1 Zlecenie nr 0067/2021 Rodzaj prébkiMiejsce pobierania Ay,
et - S
woda - do spozycia przez ludzi S
Prébkobiorca: M
Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F. Maksymilianowo, ul. Szkclna 1, Przychodnia, kran w BN
Nr karty pobierania KW984/2021 gabinecie lekarskim y ///-—\\\f
: sie¢ wodociagowa Pl
Pobieranie probek zgodnie z noma; | Stan probki w chwili dostarczenia do lzboratorium nie budzi
PN-EN ISO 194582007 z wytp. 4.4.2, 44.42 4 45 446 (A) | zastizezer
PN-1SO 5667-5:2017-10 (A) Temperatura probki przy pebieraniu 14.9°C
Data/godz. pobierania probki: 09.08.2021 02:30
Data/godz. przyjecia prébki; 09.08.2021 13:10
Data zakoriczenia badan: 12.08.2021
Data sporzadzenia sprawozdania: 1 3.08.2021
MNumer laborateryjny prébki 2315/W/2021 .
Wymaganie
W]
Rodzaj badania ldentyfikacja metody Jedrostka Whyniki analiz rlepswnoss
pHM A, % PN-EN ISQO 10523:20° 2 - (20,0°C) 7.4 +0,1 8,595
: A, * PN-EN 27888~ 999 3/
z:;z’g'::vic‘;flar(lgn alekiryczna L 535 51 <2500
Metnosé A, *PN-EN S0 7027-1.2016208 NTU <0,300 N <1
Barwa AR :12{:5;‘30 TEO7 2012 ~Ap1 201 mgil Pt 5 £ <15
N, ~ PN-EN 1622:2006 TFN akcaptowalny przez
liczba progowa smakui <1 - konsumer_nown bez
nieprawidiowych
zmian
N, ™ PN-EN 1622:2006 TON akceplowainy przez
_ konsumentdw i bez
(3 -
Liczba progowa zapachu <1 nigprawidiowych
zmian
Stezenle zelaza ogolnego | > f’:ﬁzoo?g%zézco ALTARY ! Kol <50 - =200
L A, » PB-02 edycja 04 zdnim 02.01.2020 7. | jolsll} <
Stezenie manganu w aparcy o test firmy Hach Lange 8149 <307 - 50
i0gdina liczha A, * PN-EN 150 62222004 Tkt mi <200
mikroorganizméw w temp: 18 <1257
[22°C po 72hi¥
: " - |A " PN 5308-4.2C14- i i
Liczba bakterii grupy coli :’:5%;?& T2tz P03 m _ 0 0
- . : A, * PN-EN 150 3308-1:2014-12 A0 me
Liczba Escherichia coli TAT 2017-04 ;
Liczba enterokokdw A, " PN-EN 150 7885-2:2004 1100 m
kalowych ‘

A - badanie akredytowane

N — badan:e nieakredytowana, objgle zakresam dziatalnosci laberatorying (spesn:one sa wymagania normy PMN-EN /180 tEC 17325 2012-2)

Uwagi. * Uprawnienia do wykcnywania badar sotwerdza Fanstwowy Fowiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucholi — Decyzja Nr 51-8/21 cbowigzaje od 14.06.2021 r. do 13.06.2022 .
() Wymaganie ckreslone na podstawie: Rozp Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017, poz.2294 - w sprawie jakosci wody przeznaczong] do spozycia przez ludzi.

" W temperaturze 20°C. Koresta za pemacy urzadzenia do kompensac] temperatury. W nawiasie podanc temparature probki., W temperaturze 26°C. Korexta za pomocg urzadzenia o kompensacii temperatury, W
nawiasie podano lemperalurg prébki,; ® Badanie wykanano metods Jproszezong,parzysty, wybor nigwymuszeneqe, kozba oseniajgoych- 33V nawiasie podano temp probki Gzas przechowywania prabki przed
badaniami' <72 Wada odniesieni2. woda wodaciggowa. Dats | godz badania 11.08.2021 13:00: “ Metoda—piylki lare {poslew wgtebny). Podioze—agar £ ekstrakterr drozdzowym wg (S0 82220 ™ Punkt 0,30 NTU jest
grancg oznaczainoss: potwierdzong w iaboratariam.: *® Punkl 50 ug/l jest granica oznaczalnasci pobwierdzona w iaboraterium.; 7 Punkt 36 474 jest granicg oznackalnosc potwisrdzong wlaboratonium.

Autoryzuie: mgr inz. J. Nowak (Kierawnik Laboratorum}
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Zatwierdzida: mgr nz. J. Nowak {Kierownik Laboratorium}

Wazystk'e wyniki analiz odnosza sie wytacznie do bacanych probek. Jeél nie ckredlono inaczej podana niepawnest pomiaru, ktéra stanow' nispawncéé razszerzons przy poziomie ufnosci 5%
Fwspdtczynniku rozszerzenia <=2, Informacje niezbgdne do irterpretac)i wynixéw anakz, & nis umieszezone w Sprawozdariu z badan” sz tatwo costeone w Lasaratorium. , Sprawozdania ¥ hacan”
stanowi integralng catosc | moze byé wykorzystywane | kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszazaine po Lzyskariu sisemne] zgody Leboratorium. Od momentu otrzymania
Sprawozdania z badan” Klient ma 14 dni na ziozerwe skargi. Data przyjecia probk! jest jednsznaczna 2 dats rozpoczecia badan.
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