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PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S2541/2021 %

BADANIA
Zleceniodawca : Gminny Zak_lad Komunalny w Zoledowie AB 1047
ul. Jastrzebia 62
86-031 Osielsko
Podstawa realizacji : Zlecenie nr: 0067/2021 Rodzaj probki/Miejsce pobierania \\\\\‘w’/&/’
Prébkobiorca: woda - podawana do sieci ST~
Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F. m
Nr karty pobierania KW1292/2021 SUW Niwy, kran w stacji 7
y ] > /a ¥
. . . ) : probki ili iad i ie budzi 2, NN
Pobieranie prébek zgodnie z norma; Stan probki w chwili dostzaar;:tzriglzaego laboratorium nie budzi /'/'rh.lu\\‘\‘\
PN-EN ISO 19458:2007 z wyl.p. 4.4.2,4.4.4.2, 44,5, 446 (A)
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 8.7°C
Data/godz. pobierania prébki: 04.10.2021 13:30
Data/godz. przyjecia probki: 04.10.2021 15:00 |
Data zakorczenia badan: 07.10.2021 |
Data sporzgdzenia sprawozdania: 07.10.2021
Numer laboratoryjny prébki 3128/W/2021 Wymaganie
Rodzaj badania (dentyfikacia metody Jedrostka Wyniki analiz niepewnosé *)
pH A, * PN-EN ISO 10523:2012 [ - (20,0°C) 7.8 +0,1 6,5-9,5
Przewodno$é elektryczna |A, » PN-EN 27888:1989 | uSfem | . | s
wiasciwal v | {250°C) 401 3¢ 2500
Mgtnosé A, * PN-EN ISO 7027-1:2016-C9 NTU 0,39 £0,06 <1
A, » PN-EN ISO 7887.2012 +Ap1:2015 mgli Pt <
Barwa Metoda D 5 1 15
N, # PN-EN 1622:2C006 TFN akceptowainy przez
Liczba progowa smaku®) (22,0°C) <1 konsumentow i bez
nieorawidiewych zmian
‘N, * PN-EN *622:2C06 TON akceptowalny przez
Liczba progowa zapachu® (22,0°C) <1 - konsumentéw i bez
| nieprawidlowych zmian
'Stezenie jonu amonowego |A " PN-ISO 7150-%:2002 mg/) <0,030® - = <0,50
IStezenie azotanéw!4 |A, * PN-82/C-04576/C8 (2) mgfi 0,67 +0,09 <50
l!Steienie zelaza ogdlinego At 52‘5'1?20?2?3252001 LA kgl 63 +7 <200
I A, * PB-02, edycja C4, z dnia 02.01.2020 r. ugll 9 <50
;E?tezeme manganu | w oparciu o test firmy Hach Lange 8148 <30¢ .
Sumaryczna zawa‘rtoéé wapnia i A, * PN-ISO 6059:1989 mg/t CaCOs 201 +16 60-500
agnezu {twardo$é ogdina)
Wapn |A, A PN-ISO 6058:1999 mgil 68 6
|Magnezts) A, * PN-99/C-C4554/04 zatacznik A mg/l 8 o 7.125
IStezenie azotynow® |A, » PN-EN 26777:1999 mgil <0,0101% <0,50
|Stezenie chlorkéw |A, * PN-ISQ 9257:1994 mgl 15 +2 <250
Stezenie siarczanow |A, * PN-ISO 9280:2002 mgft 65,4 £99 €250
I . A, ~ PB-C9, edycja 03 z 02.01.2020 . w mg/l <1,6
_Zawartoéé fluorkéw oparciu o test firmy Hach Lanae 8029 0,23 0,03 i
low = . A, A PB-CB, edycja 03 z 02.01.2C20r. w ugil 11 i <2
[Stezenie glinu oparciu o test firmy Hach Lange 8326 <50 oo
ndeks nadmanganianowy A, # PN-EN (SO 8457:2001 | mg02/ 16 £0.2 | <5.0
(Utlenialnos¢) | ’ !
[Ogéina liczba A, ~PN-EN IS0 6222:2004 jt/d mi <100
imikroorganizméw w temp: 22°C <1 -
o 72h{" | |
. " . |A, APN-EN IS0 9308-1:2014-12 [ jtk/4CO mi
Liczba bakterii grupy coli +A1:2017-04 V] 0
Liczba Escherichia coli A EE;E%{?%ESDBJ"ZOM_Q TRITO0 i 0 0 |
Liczba enterokokéw katowych |A, * PN-EN ISO 7899-2:2C04 jtk/100 m! 0 0

A - badanie akredytowane.
N — badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatainosci laboratoryjne] (spefnione sg wymagania normy PN-EN / ISO |EC 17C25:2013-2);

Whyniki badar: podzlecanych zostang wydane w postaci odrebnego sprawozdania zewngtrznego dostawcy ustug badart.
Uwagi: » Uprawnienie do wykenywania badan potwierdza Paristwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy w Tuchali — Decyzja Nr 91-8/21 obowiazuje cd 14.08.2021 r. do 13.06.2022 r.
(") Wymaganie okreslone na podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017, pcz.2294 - w sprawie jakosci wody przeznaczonej ¢o spozycia przez ludzi.

™ W temperaturze 20°C. Kcrekta za pomocy urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki.; @ W temperaturze 25°C. Korekta za pomaca urzadzeria do kompensac]i temperatury. W
nawiasie podano temperaturg probki.; @ Badanie wykonano metoda uproszczong,parzysta, wyboru niewymuszonego, liczba oceniajacych- 3.W nawiasie podano temp prébki.Czas przechowywania probki przed
badaniami: <72h.Woda odniesienia: woda wodociagowa.Data i godz badania 06.10.26271 13:00; ® Badanie wykonane norma wycofana.; © Nie wigcej niz 30mg/l magnezu, jezeli stezerie siarczanow jest réwne lub
wieksze od 250mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczandw dopuszezaine stezenie wynosi 125 mg/l.; ® Powtarzalno$é metody osiagnieta w iaboratorium miesci sie od 1.5% da 4.5%.; @ Metoda—plytki lane (pesiew
wgtebny). Podioze—agar z ekstraktem drozdzowym wg !SC 6222.; ® Punkt 9,30 mg/l jest granica cznaczalnosc! potwierdzong w laboratoriurm.; ® Purkt 30 ugh jest granics oznaczalnescl potwierdzong w 'aboratorium.:
% Bunkt 0,01C mg/! jest granica cznaczainoée: potwierdzang w laboratorium.; 'V Punkt 50 pg/ jest granica oznaczalnosci potwierdzonrg w labcratorium.

\

Miesikowska (Specialista Anality) Zatwierdzii/a: mgr inz. J. Nowak (Kiercwnik Laboratorium)

Autcryzuje: mgr inz. I

Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wylacznie do badanych probek. Jed!i nie okreslono inaczej podana niepewno$é pomiaru, ktéra stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufmosci 95%
i wspblczynniku rozszerzenia k=2. Informacje niezbedne do interpretacj wynikéw analiz, a nie umieszezene w ,Sprawozdaniu z badaiy' sg fatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badar”
stanowi integralng catoss | moze byé wykorzystywane | kopiowane jedynie w caloéci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Cd momentu ctrzymania
.Sprawozdania z badar” Klient ma 14 dni na ziozenie skargi. Data przyjecia probki jest jedneznaczna z datq rozpoczgcia badan.
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Jars LABORATORIA BADAWCZE oy, |PGA
™ = PaLSHE CENTAUM
%~ mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka iia\Eﬂ%Eé Jmsni
JARS S.A, T =TNF
=
'//I’I“I“\‘\\\\ ; BADANIA
Lajski, ul, Kodcielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: £/0/10/2021/273/F/2
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0. 89-500 Tuchola, ul. Swiecka 96A
Zlecenie Nr: 1./0/10/2021/273

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykerzysta¢ do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozyecia
. . . . Decyzje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice nr NS/HKIS/4560/ZL/W/48-5/2021
Zatwierdzenie do wykonywania badan:
z dn. 24.09.2021
Punkt pobrania: Prébka 3128/W/2021 Data: 5 pazdziernika 2021
Adres pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Miejsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Punkt pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Pobranie probek wg: S o ’
Transport probek:  JARS 5.A. Odbierajacy:  Pracownik JARS nr: 2089
e
Numer probki: 6825/10/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  07-10-2021 Data zakoniczenia badan: 19-10-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. | Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik L Np.** N
1,2-dichloroetan (EDC) gl AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3.0; ug/l; Rozp MZ <0,50 |
M (Dz.U.2017.2294)
Benzen gl A | PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0; pg/l; Rozp MZ <025
M (Dz.U.2017.2294)
|| Benzo(a)piren | pg/l A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,010; pg/l; Rozp.MZ < 0,0020
M (Dz.U.2017.22%94)
[
Chiorek winylu pg/l AE | PN-EN IS0 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,10
M (Dz.U.2017.2294)
Antymon ug/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 5; ug/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0
M
Arsen ug/l AE | PN-EN 180 17294-2:2016-11 < 10; ug/t; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
|
Bor mg/l AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <1,0; mg/l; Rozp MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr | jm. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania ‘Wynik Np.** 1 N
Chrom ogolny | gl | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 | <50 pg/l; Rozp.MZ <050 i
M | (Dz.U.2017.2294) [
Cyjanki ogdlne g A | PN-EN ISO 14403-2:2012 <50; pg/l; Rozp MZ <10
M Dz U.2017.2294)
|
Miedz mg/l AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 . <2,0; mg/l; Rozp. MZ 0,0014 +/-0,0003
M (Dz.U.2017.2294)
Nikiel ugl AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20; pgl; Rozp.MZ 1,7 +/-0,3
M (Dz.U.2017.2294)
Olow g/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/t; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2254)
| |
[ Rige el AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 1; ug/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,10
M
Selen ug/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp.MZ <1,0
M (D2 U.2017.2294)
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu ugl AE | PN-EN ISO 10301:2002 | < 10; pg/l; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Suma WWA (z obliczen) ngl A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15,03.2016 | <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,0050
M (Dz.U.2017.2294)
| |
Sod mg/l AE | PN-EN [SO 17294-2:2016-11 < 200; mg’l; Rozp.MZ 8,0 +/-1,2
M (Dz.1U.2017.2294)
Kadm ug/ AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 5; ng/l; Rozp. MZ (Dz.U.2017.2294) < 0,50
M
Suma trihalogenometanéw (THM) ng/l AE | PN-EN IS0 10301:2002 < 100; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <1,0
M 2017.22%4)
|
|
. Suma pestycydéw (z obliczen) ngil AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
N (Dz.U.2017.2294)
|
|
|
!
Pentachlorobenzen ng/l A | PN-EN ISO 6468:2002 <0010
M

+/0/10/2021/273/Fi2

215




Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N
Heksachlorobenzen (HCB) ngl A | PN-EN ISO 6468:2002 0,010
M
alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- ug/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M HCH) (DzU.2017.2294)
beta-heksachlorocykloheksan (beta- nel AE | PN-EN ISO 6468:2002 I <0,10; pg/l; Rozp.MZ 0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)
gamma-heksachlorocykloheksan ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ 0,010
M (gamma-HCH, lindan) (Dz.U.2017.2294)
Endosulfan I pen AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; RozpMZ 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Alachior pgll AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10, pg/l, Rozp MZ 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Aldehyd endryny ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp MZ < 0,010
M (D2.U.2017.2294)
| Aldryna ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 | <0,030; ng/l; Rozp. MZ 0,010
M | (Dz.U.2017.2294)
alfa-chlordan ugt AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010
M 2017.2294)
I delta-heksachlorocykloheksan (delta- ug/t AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp MZ 0,010
M | HCH) (Dz.11.2017.2294)
|
Dieldryna ngl AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Endosulfan IT ng AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pgl; Rozp.MZ 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
: Endryna ugh AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg’l; Rozp.MZ 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Epoksyd heptachloru B ngh AE | PN-EN 180 6468:2002 < 0,030; ng/l; Rozp.MZ 0,010
M (D2.15.2017.2294)

[ £/0110/2021/273/F /2
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Lab. Badany parametr jom. | Akr, Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

gamma-chlordan ng/l | AE |PN-EN 1SO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ <0,010

M (Dz.U.2017.2294)
Heptachlor ugl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pgl; Rozp.MZ < 0,010

M (Dz.U.2017.2294)
Izodryna pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; png/l; Rozp.MZ <0,010

M i (Dz.U.2017.2294)
Metoksychlor (DMDT) pg/l AE l PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; ng/l; Rozp.MZ <0,010

M (Dz.U.2017.2294)
o,p'-dichlorodifenylodichloroetan (o,p' pglt AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M -DDD) (Dz.U.2017.2294)
o,p-dichlorodifenylodichloroetylen ugh AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp MZ 0,010

M (o,p'-DDE) (Dz.U.2017.2294)
o,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (o,p' pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ng/l; Rozp. MZ (Dz.U. < 0,010

M | DDT) 2017.2294)

, p.p'-dichlorodifenylodichloroetan (p,p' ugl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/, RozpMZ < 0,010

M -DDD) (Dz.U.2017.2294)
| p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010

M | (Pp-DDE) (Dz.10.2017.2294)
p,p'-dichlorodifenylotrichiorostan (p,p' ng/l AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M -DDT) (Dz.U.2617.2294)
Siarczan endosulfanu ng! AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ngil; Rozp. MZ < 0,010

M (Dz.1.2017.2294)
Suma HCH (z abliczen) ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M (Dz.17.2017.2294)
Trifluratina ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010

M 2017.2294)
+£/0/10/2021/273/F/2 415




Np.** - nispewno$é rozszerzona wyniku przy pozicmie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2
Niepewnosc wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta
Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w foéci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dri od otrzymania sprawozdania z badar Kliert ma prawo do reklamacii.
Labaratorium nie przechowuije prébek pa badaniach, chyba ze z Klientem ustalonc inaczej
Miejsce wykonywania badar: L - tajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situy

UWAGA: Oryginalne sprawezdania z badan sq wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, W zwigzku z tym wszystiie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosé z orygiratem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal _pdf:_ Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzit:
19-10-2021 Pracownik JARS nr; 2255 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik JARS nr: 2307 elektronicznym
P ik JARS nr;
AR Pracownik JARS nr: 2376 | IR ERICARAN
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