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POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W BYDGOSZCZY
Znak sprawy: NHS.9051.1.42.2022 Bydgoszcz, dnia 05.04.2023r.
Egz. nr
Adresaci
wg rozdzielnika

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
z 2023, poz. 338), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023, poz. 537) § 21 ust.l pkt 1 i § 22 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017, poz.2294) oraz na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych wody, pobranej w ramach
biezgcego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnetrznej jakosci wody prowadzonej przez producenta wody,
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonal oceny jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagéw publicznych: Zotedowo, Bozenkowo na terenie gminy
Osielsko za 2022 r. i stwierdzit przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Jednoczesnie informujg, ze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszezy na biezaco
otrzymywat od producenta wody tj. Gminnego Zakladu Komunalnego w Zotedowie sprawozdania z badan

wody prowadzonych w ramach kontroli wewnetrzne;j.
ol C7

Zalgczniki: Tabela + ocena czastkowa zgodnosci z wymaganiami

Wvk. w4 egz.
Otrzymuja wraz z zalgcznikami:

A=W6jt Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdanska 554, 86-031 Osielsko (za potwierdzeniem odbioru) - egz. nr 1
Gminny Zaktad Komunalny, Zolgdowo ul. Jastrzebia 62, 86-031 Osielsko (za potwierdzeniem odbioru) - egz. nr 2
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii ul. Cieplicka 5,85-377 Bydgoszcz (za potwierdzeniem odbioru) - egz. nr 3
4.a/a—egz.nr4
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OCENA

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobranej z wodociggéw publicznych Zoledowo,

Bozenkowo na terenie gm. Osielsko za 2022r.

Badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym w Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy ul. Kujawska 4 w ramach nadzoru biezgcego oraz w ramach kontroli wewngtrznej producenta
wody w Laboratorium Analitycznym Przedsigbiorstwva Komunalnego w Tucholi Sp. z o0.0. oraz
Laboratoriach Badawczych GBA Polska Sp. z o.0.

Data
pobrania Miejsce pobrania probek wody Numer sprawozdania
probek 7 badan
wody
ZOLEDOWO
1. | 02.02.2022r. Urzad Gminy w m. Osielsko — kran w kuchni 50219/2022
Stacja Uzdatniania Wody w m. Zotedowo — woda S0220/2022
2. | 02.02.2022r. podawana do sieci 0/0/02/2022/19/F/1
Stacja U iani . Ni /
3 | 02.02.2002 tacja Uzdatniania Wody w m ﬁlemcz 50221/2022
- woda podawana do sieci
4. | 02.02.2022r. | Mieszkanie Niwy ul. Karpacka 25, kran w kuchni S0222/2022
5. | 220320205 Stacja Uzdatniania Wody w m: Z(_)h;dowo —woda 1..9051.2.24.1.22/LF
podawana do sieci L.9051.2.24.1.2022/L.M
6. | 22.03.2000r. Szkola I?odstawowa ul. Bydgoska ?4 W m. L.9051.2.24.3.22/LF
Zotedowo, kran w kottowni 1L.9051.2.24.2.2022/LM
Stacja Uzdatniania Wody w m. Niwy — woda 1.9051.2.24.2.22/LF
7. | 22:03.2022r. podawana do sieci 1.9051.2.24.3.2022/LM
g | 22.03.2020r. GOSIiR ul. Tuberoz.y 2 051e.lslr(o — toaleta przy L.9051 ./_.24.4.22/I'JF
szatni ratownikow 1..9051.2.24.4.2022/IL.M
o. | 07.042020s. Szkota Podstawowa ul. Bydgoska .24 wm. L.9051.2.32.1.22/LF
Zotedowo, kran w kottowni 1.9051.2.32.1.2022/LM
10. | 16.05.2020r. Szkota lf'odstawowa ul. Bydgoska :24 W m. S$1072/2022
Zotedowo, kran w kottowni |
11 | 16.05.2020r. Szkota Podstawowa ul. Bydgosk‘a 35 wm. Niemcz, S1079/2022
kran w kuchni
Stacja Uzdatniania Wody w m. Niemcz — woda S1080/2022
12. | 16.05.2022r.
' podawana do sieci 0/0/05/2022/113/F/1
Stacja Uzdatniania Wody w m. Niwy — woda S52160/2022
13. | 14.06.2022r. surowa SCR/1/3512/2022/RD
SCR/1/3512/2022/RT
Stacja Uzdatniania Wody w m. Niemcz — woda S2159/2022
14. | 14.06.2022r. surowa SCR/1/3511/2022/RD
SCR/1/3511/2022/RT
Stacja Uzdatniania Wody w m. Zoledowo — woda S2158/2022
15. | 14.06.2022r. surowa SCR/1/3510/2022/RD
SCR/1/3510/2022/RT
. . . d . 3 N
16. | 24.08.2022r. Stacja Uzdatniania Wody w m. Zf)}c;dowo— woda $2109/2022
podawana do sieci
17. | 24.08.2022r. Stacja Uzdatniania Wody w m. Niwy — woda S2112/2022




podawana do sieci

M/0/08/2022/289/F/1

18, | 24.08.2000r. Przychodnia Maksy#nhfmowo ul.. Szkolna 1, kran S2110/2022
w gabinecie lekarskim
19. | 24.08.2022r. | GOSIR ul. Tuberozy 2 Osielsko — kran w tazience S2111/2022
20. | 19.10.2022r. Szkota lf'odstawowa ul. Bydgoska .24 W m. S2684/2022
Zotedowo, kran w kotlowni
== . — >
21 | 19.10.20201. Stacja Uzdatniania Wody w m, .ley woda S2683/2022
podawana do sieci
22| 29112022, Szkota l?odstawowa ul. Bydgoska .24 W m. L.9051.2.183.3.22/LF
Zotedowo, kran w kotlowni 1.9051.2.183.1.2022/IL.M
23 | 29.11.202r. Szkota Podstawowa ul. Bydgosk‘a 35 w m. Niemcz, L.9051.2.183.1.22/LF
kran w kuchni L.9051.2.183.2.2022/ILM
Stacja Uzdatniania Wody w m. Niemcz — woda L.9051.2.183.2.22/LF
24, | 29.11. .
01120220 podawana do sieci 1.9051.2.183.3.2022/LM
25 | 14122022 Szkota l?odstawowa ul. Bydgoska .24 wm. L.9051.2.191.1.22/LF
Zotedowo, kran w kotlowni 1.9051.2.191.1.2022/L.M
i s 1 o/ 272022/
2. | 14.12.2000r. Szkota Podstawowa ul. Bydgosk-a 35 w m. Niemcz, 1.9051.2.191.2.2022/I.M
kran w kuchni
T — . =
27 | 14.12.2020r. Stacja Uzdatniania Wody w m Nlemcz woda L.9051.2.191.3.2022/LM
podawana do sieci
BOZENKOWO
| 23.05.2022r Stacja Uzdatniania Wody w m. Bozenkowo — woda L.9051.2.66.1.22/LF
' o ' podawana do sieci 1..9051.2.66.1.2022/LM
o Bozenkowo hydrant Zielona Dolina/Strumykowa 1.9051.2.66.2.22/LF
2. | 23.05.2022r. L.9051.2.66.2.2022/LM
Stacja Uzdatniania Wody w m. Bozenkowo — woda $2161/2022
3. | 14.06.2022r. surowa SCR/1/3513/2022/RD
SCR/1/3513/2022/RT
4 19.10.2022r. Stacja Uzdatniania Wody w m. _Bo_Zenkowo —woda $2679/2022
podawana do sieci M/0/10/2022/503/F/1
5 19.10.2022r. Bozenkowo ul. Os1ed¥owa 1 - kran w studni $2680/2022
wodomierzowej
6. 19.10.2022r. | Bozenkowo hydrant Zielona Dolina/Strumykowa S2681/2022
7. | 26.10.2022r. | Bozenkowo hydrant Zielona Dolina/Strumykowa S2735/2022

Ocena czastkowa zgodno$ci z wymaganiami:

Sposréd 27 prébek wody pobranych z wodociggu publicznego Zot¢dowo na terenie gminy Osielsko, 23
prébki wody w badanym zakresie odpowiadaly wymaganiom sanitarnym, natomiast:

- 3 prébki wody pobrane w Szkole Podstawowej ul. Bydgoska 24 w m. Zoledowo (punkt poboru: kran
w kotlowni) w badanym zakresie nie odpowiadaly wymaganiom sanitarnym, tj.

1) Sprawozdanie z badan L.9051.2.24.2.2022/LM - jako$¢ wody w badanym zakresie nie odpowiadala
wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze wzgledu na
obecnos¢ i liczbe bakterii grupy coli tj. 1 jtk/100 m]l (wymaganie sanitarne: 0 jtk/100 ml).




Producent wody podjat dziatania naprawcze w zwigzku z wynikami badania wody odbiegajacymi od
wymagan sanitarnych. Na podstawie sprawozdania z badan L.9051.2.32.1.2022/LM stwierdzono, ze jako$é
wody w badanym zakresie odpowiadata wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi .

2) Sprawozdanie z badan L.9051.2.183.1.2022/LM - jako$¢ wody w badanym zakresie nie odpowiadala
wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze wzgledu na
obecnos¢ i liczbe bakterii grupy coli tj. 30 jtk/100 ml (wymaganie sanitarne: 0 jtk/100 ml).

Producent wody podjat dziatania naprawcze w zwigzku z wynikami badania wody odbiegajacymi od
wymagan sanitarnych. Na podstawie sprawozdania z badan 1.9051.2.191.1.2022/LM stwierdzono brak
obecnosci bakterii grupy coli.

3) Sprawozdanie z badan 1..9051.2.191.1.2022/LM - jako$¢ wody w badanym zakresie mie odpowiadala
wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze wzgledu na
zwigkszong ogdlng liczbe mikroorganizméw z temp. 22°C po 72h tj. 275 jtk/1 ml (wymaganie sanitarne: bez
nieprawidlowych zmian, zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 200 jtk /1 ml w
kranie konsumenta). Producent wody podjat dzialania naprawcze w zwiazku z wynikami badania wody
odbiegajacymi od wymagan sanitarnych.

- 1 prébka wody pobrana w Szkole Podstawowej ul. Bydgoska 35 w m. Niemcz (punkt poboru: kran w
kuchni) w badanym zakresie nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym, tj.

Sprawozdanie z badan 1.9051.2.191.2.2022/LM - jakos¢ wody w badanym zakresic nie odpowiadala
wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze wzgledu na
zwigkszong ogdlng liczbe mikroorganizméw z temp. 22°C po 72h tj. 260 jtk/1 ml (wymaganie sanitarne: bez
nieprawidlowych zmian, zaleca si¢, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala 200 jtk /1 ml w
kranie konsumenta). Producent wody podjat dziatania naprawcze w zwigzku z wynikami badania wody
odbiegajagcymi od wymagan sanitarnych.

Sposrod 7 probek wody pobranych z wodociagu publicznego Bozenkowo na terenie gminy Osielsko, 6
probek wody w badanym zakresie odpowiadalo wymaganiom sanitarnym, natomiast:

- 1 prébka wody pobrana z hydrantu Zielona Dolina/Strumykowa w m. Bozenkowo w badanym
zakresie nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym, tj.

Sprawozdanie z badan $2681/2022 - jako$¢ wody w badanym zakresie nie odpowiadala wymaganiom
sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze wzgledu na obecno$é i
liczbg bakterii grupy coli tj. 20 jtk/100 ml (wymaganie sanitarne: 0 jtk/100 ml). Producent wody podjat
dziatania naprawcze w zwigzku z wynikami badania wody odbiegajacymi od wymagan sanitarnych. Na
podstawie sprawozdania z badan $§2735/2022 stwierdzono, ze jako$¢ wody w badanym zakresie odpowiadata
wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi .

Podstawa oceny jakosci sanitarnej wodyv:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Llbowploay,







