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| Podstawa realizacji :

Zlecenie nr; 0058/2022 (na rok 2022)-
| nasz znak GZK.3.2022.RR z dnia 17.01.2022 - wasz znak

Rodzaj prébki/Miejsce pobierania

Prébkobiorca:

Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F.
| Nrkarty pobierania KW115/2022

woda - do spozycia przez ludzi

Osielsko, Urzad Gminy, kran w kuchni
sie¢ wodociagowa

Pobieranie prébek zgodnie z norma:
PN-EN [SO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2,4.44.2, 445 446 (A)
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)

Stan probki w chwili dostarczenia de laboratorium nie budzi
zastizezen

Temperatura prébki przy pobieraniu 6.9°C

Data/godz. pobierania probki:

02.02.2022 09.065

Data/godz. przyjecia prébki:

02.02.2022 12:30

kalowych

Data zakoriczenia badan: 05.02.2022
Data sporzgdzenia sprawozdania: 07.02.2022
Nurmer laboratoryjny probki 0288/W/2022 .
Wymaganie
")
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka | Wyniki analiz niepewncsé
pH®) A~ PN-EN 1SO 10523:2012 - | (19,9°C) 7.8 x01 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna | A" PN-EN 27888:1999 uS/em - o <2500
wiasciwai? - | (25,0°C) 425 32
Metnosé NA PN-EN iSO 7027-1:2016-09 NTU | 0,26 +0,03 <1
A* PN-EN (SO 7887:2012 +Ao1:2015 mg/i Pt | <15
Barwa Metoda D 10 £3
N* PN-EN 1622:2006 TFN akceptowalny przez
konsumentow | bez
) °C)
Liczba progowa smaku (22,3°C} <1 nieprawidtowych
zmian
NA PN-EN 1622:2C06 TON | akceptowalny przez
konsumentéw i bez
(5) 3° - K .
Liczba progowa zapachu (22,3°C) <1 nieprawidiowych
Zmian .
s - A* PN-ISO 6332:20C1 (p.7.1.4. ugli
Stezenie zelaza ogolnego +Ap12016.06 e ) HS 50 +6 <200
. N4 PB-02, edycia 04, z dnia 02.01.2020 r. w | Hgll (4} <50
Stezeme manganu oparciu o ke;t firmy Hach Lande 81492 ) ~ <30
Ogélna liczba A* PN-EN ISO 6222:2C04 jtkst mi <200
mikroorganizméw w temp: 1 <0;2>
22°C po 72h® o |
Liczba bakterii grupy coll | A* PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [ tx/100 ml | 0 0
Liczba Escherichia coli A~ PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jt/100 ml 0 0
Liczba enterokokéw A* PN-EN 1SO 7898-2:20C4 jtk/100 ml 0 0

A - badanrie akredytowane.

N — badanie nieakredytowane, okjete zakresem dziataincscl laboratoryjnej (spefnione sg wymagania normy PN-EN / ISO IEC 17025:2018-2).
Uwagi: » Uprawnienie dc wykonywania badar potwierdza Panistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucholi — Decyzja Nr 91-8/21 obowigzuje od 14.08.2521 1. do 13.06.2622 1.
(") Wymaganie okreslone na podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017, poz.2294 - w sprawie jakoscl wedy przezraczonej do spozycia przez ludzi.

M W temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podanro temperature probki.; @ W temperaturze 25°C. Korekta za pomocy urzadzenia do kempenrsacii temperatury. W
p 2
nawiasie podano temperature prabki.; © Metoda~ptytki lane (posiew wglebny). Podboze—agar z ekstraktem drozdzowym wg ISO 6222.;  (30+4) g/l dolna granica zakresu pomiarowego akredytowane] metody (bgdgca

jednoczesnis granicg oznaczania iloéciowago wyznaczong przez laboratorium);

prébki.Czas przechowywania probki przed badaniami: <72h.Woda odniesienia: woda wodociggowa. Data i godz badania 04.02.2622 13:00;

Autoryzuje: m:

Wszystkie wynik! analiz odnos:

2. 1. Migsikowska (Specjalista Analityx)

n

Zatwierdziia: mgrinz. J. Nowak (Kierownik Laberatorium)

® Badanie wykorar‘o metodg uproszczong, parzystq wyboru niewymuszonege, liczba ocenigjgcych- 3.W nawiasie podana temp

sig wyigcznie do badanych prébek. Jeéli podano ﬁ'epewnos" nomiary to stanowi niepewnoss rozszerzong przy prawaopsdobienstwie 85% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje

postepowanie z prébkg od momentu pobierania az do uzyskaria wyniku badania, wowczas gdy prébka byla pobierana przez pracownika Laboraterium iub tylke postepowane z prébka w Laboratorium gdy byia ona
dostarczona przez Zieceniodawse. W badariach miirobio; ‘ogicznych podana niepewnosé¢ pomiaru zestala oszacowana zgednie z PN-EN iSO 19036:2020-04. ZioZorg niepewnosc standardowa uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzainoscl wewnatrziaborataryjnes Infarmacie mezbgdne do interpretacy wy'w(cw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwc dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integrairg calosé | moze byt wykorzystywane | koniowane jedynie w caiodei. Kopiowanie czeécicwe jest dopuszszalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboraterium. Cd momentu otrzymania ,Sprawczdania z badan”
Klient ma 14 dni na ziczen'a skargi. Cata przyjecia prooki jes: jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.
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