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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S1208/2023 AB 1047
Zleceniodawca : Gminny Zakiad Komunalny w Zoledowie
ul. Jastrzebia 62
86-031 Osielsko
Podstawa realizacji : Zlecenie nr: 0074/2023 (na rok 2023)- R . .
Rodzaj pr i ier:
nasz znak; GZK.1.2023.RR - wasz znak otzs] probiliijsce pobierania
Prébkobiorca: woda do spozycia przez ludzi
Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F.
Nr karty pobierania KW572/2023 SUW Niwy, kran w stacji - woda podawana do sieci
Pobieranie probek zgodnie z norma; Stan probki w chwili dos;aarscifze:;ae:o laboratorium nie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2,44.42,44.5 446 (A) '
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A) Temperatura prébki przy pobieraniu 9.5°C
Data/godz. pobierania probki: 15.05.2023 08:20
Data/godz. przyjecia prébki: 15.05.2023 12:00
Data zakoriczenia badar: 18.05.2023
Data sporzgdzenia sprawozdania: 22.05.2023 ]
Numer laboratoryjny probki 1369/W/2023 .
Wymaganie
. . o *)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Whyniki analiz niepewnoss
H A* PN-EN ISO 10523:2072 - (20,6°C) 7,6 +0,1 6,5-9,5
rzewodnosé elektryczna | A* PN-EN 27888:1899 uS/icm . <2500
\wiasciwa® (25,0°C) 427 41
A* PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU Akceptowaina przez
konsumentow i bez
Metnos¢ 0,35 +0,04 nieprawidtowych zmian.
Zalecany zakres wartosci
do 1,0.
A” PN-EN [SC 7887:2012 +Ap1:2015 mg/l Pt Akceptowalna przez
Metoda D konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.
Barwa 5 t1 Pozgdara warto$é w
wodzie u konsumenta da
| 15.
N~ PN-EN 1622:2006 TFN | Akceptowalny przez
Liczba progowa smaku'® (22,2°C) <t - konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian
N4 PN-EN 1622:2006 TON Akceptowalny przez
Liczba progowa zapachu® (22,2°C) <1 - konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian
Stezenie jonu amonowego | N* PN-ISO 7150-1:2002 mg/l <0,030® - <0,50
teZenie azotan6wi A* PN-82/C-04576/08 mg/l 0,69 +0,08 <50
%Steienie zelaza ogéinego A 52;3:200?2?0252001 (p7.2.1) b 130 +10 <200
| P N* PB-02, edycja 04, z dnia 02.01.2020 . w | pglt <
Estezeme manganu oparciu o test firmy Hach Lange 8149 <301 ) <50
E-‘-umaryczna zawartosé A* PN-ISO 6059:1999 mg/l 60-500
wapnia | magnezu CaCOs 213 +27
(twardosé ogolna)
Wapn A* PN-ISO 6056:1998 mg/i 72 +7 -
Magnez's A* PN-89/C-04554/04 zalacznik A mg/l 8 £1 7-125
Stezenie azotynow!® N* PN-EN 26777:1999 mgfl <0,033(10 - <0,50
tezenie chlorkéw A* PN-ISO 9297:1994 mg/l 15 £2 <250
ISteZenie siarczanéw AP PN-ISO 9280:2002 mgl 39,3 16,0 <250
s A* PB-09, edycja 03 2 02.01.202Cr. w mgil <
Zawartosc fluorkow oparciu o test firmy Hach Lange 8028 0,25 £093 15
: - N* PB-08, edycja 03 z 02.01.2020 r. w ugh
Fteieme glinu oparciu o test firmy Hach Lange 8326 <50t <200
Indeks nadmanganianowy | A* PN-EN ISO 8467:2001 mghl Oz 2.4 03 <50
(Utlenialnost) : o
Ogélna liczba A* PN-EN ISO 6222:2004 jtk/t mi | <100
mikroorganizméw w temp: 2 <2;3>
22°C po 72h{"
Liczba bakterii grupy coli | A* PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/10C ml 0 0
Liczba Escherichia coli A* PN-EN ISO §308-1:2C14-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 0
Liczba enterokokéw A* PN-EN ISO 7895-2:2004 itk/1C0 mi 0 0
katowych

A - badanie akredytowane AB 1047.

N — badanie nieakredytowane, objgte zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN / ISO IEC 17025:2018-2).
Wyniki badad podzlecanych zostang wydane w postaci odrgbnege sprawozdania zewnegtrznego dostawcy ustug badar.

Przedsigbiorstwo Komunalne w Tuchali Sp. z 0.0.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : $1208/2023

Uwagi; » Uprawnienie do wykonywania badar potwierdza Panstwowy Powiatowy Inspekiorat Sanitarny w Tucholi — Decyzja Nr 203-8/22 obowigzuje od 14.06.2022 r. do 13.08.2023 r.
(*) Wymaganie okreélone na podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017, poz.2294 - w sprawie jakosci wody przeznaczoniej do spozycia przez ludzi,

) w temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podanc temperature prébki.

@ yy temperaturze 25°C. W nawiasie podano temperature probki.

@ Badanie wykonano metoda uproszczona,parzysta, wyboru niewymuszonego, liczba oceniajacych- 3.W nawiasie podano temp prébki.Czas przechowywania probki przed badaniami: <72h.Woda odniesienia: woda
wodociggowa.Data i godz badania 17.05.2023 13;00.

“ Badanie wykonane normg wycofana.

® Nie wigcej niz 30mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczandw jest réwne lub wigksze 250mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczandw dopuszczaine stezenie wynosi 125mg/l. Nie naklada sig obowigzku Luzupeinienia
minimaine] zawartosci.

© powtarzalnosé metody osiggnigta w laboratorium miesci sig od 1.5% do 4.5%.

@ Metoda—plytki tane (posiew wglebny). Podloze—-agar z ekstraktem drozdzowym wg ISO 6222.

® /0,030£0,005) mg/l - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscia rozszerzong dia tej wartosci (bgdaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczenego przez
laboratorium).

® (3024) g/l - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowane; metody wraz z niepewnoécig rozszerzona dia tej wartosci (bedaca jednoczesnie granicq oznaczania ilosciowego wyznaczonego przez laporatorium).

1% (0,03340,006) mg/i - dolna granica zakresu pomiarowege akredytowanej metody wraz z niepewnoicia rozszerzong dia tej wartosci (bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilociowego wyznaczenego przez
{aboratorium).

" (5048) pg/l - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoicig rozszerzong dla tej wartosci (bedaca jednoczeénie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczonego przez laboratorium).

s

Autoryzuje: mgr inz. |. Migsikowska (Specjalista Analityk) Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak {(ierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sie wylgcznie do badanych prébek. Jesl podano niepewnos$é pomiaru to stanowi niepewnoss rozszerzong przy prawdopcdobiensiwie 95% i wspsiczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy probka byla pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z prébka w Laboratorium gdy byle ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiolagicznych podana niepewno$é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SQ 19036:2020-04. Ziozong niepewno$¢ standardowg uznano za rbwrg odchyleniu
standardowemu od Inosci laboratoryjne/. Infermacje niezbeadne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badar” sg tatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integraing calost i moze byé wykorzystywane i kopicwane jedynie w catosci. Kopiowanie czes$ciowe jest dopuszcezalne pe uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan’
Klient ma 14 dni na zlazenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datq rozpoczecia badan.

KONIEC
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GBA POLSKA 8p. zo.o. o, f | |\\‘\\\ BADANIA
th

Member of GBA GROUP e
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: M/0/05/2023/242/F/3

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.; 89-500 Tuchola, ul. Swiecka 68

Zlecenie Nr: M/0/05/2023/242

A - metodyka akredytowana (AB 1093); referencyjna - o ile prawo tak stanowi {(wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie}.
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: ‘Woda do spoZycia przez ludzi
Zatwierdzenie d Konvwania bada: Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS w Katowicach nr
ALWICIAZENIE €0 WykoryWaria hacer. NS HKi$.9027.3.58.21.2022 z dn. 26.09.2022
Punkt pobrania. 1369/W/2023 Data*: 15 maja 2023
Adres pobrania; Informacja u Zleceniodwacy
Miejsce pobrania; Informacja u Zleceniodwacy
Punkt pobrania: Informacja u Zleceniodwacy
Rodzaj wody do spozycia: | uzdatniona
Pobranie probek wg: R . )
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Odbierajacy: Pracownik GBA POLSKA nr: 2547
Numer probki: 23613/05/23 Ocena probki:.  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  18-05-2023 Data zakonczenia badan: 25-05-2023
Lab. [ Badany parametr jom, | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N
1,2-dichloroetan (EDC) | nan AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3.0; ug/t; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.17.2017.2294)
Benzen pgl A | PN-1SO 11423-1:2002 < 1,0; pgl; Rozp.MZ 0,25
M | (Dz.U.2017.2294)
Benzo(a)piren pgl A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,010; pg/l; Rozp.MZ < 0,0020
M (Dz.U.2017.2294)
Chlorek winyh [ pea AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,10
M (Dz2.U.2017.2294)
|
Autymon ug/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 3; ng/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0
M
Arsen | ugt | AE | PN-ENISO17294-2:2016-11 <10, pgk; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
|
Bor mg/l AE | PN-ENISO 17254-2:2016-11 <1,0; mg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wrynik Np. ** N
Chrom ng/l AE | PN-EN1SO 17294-2:2016-11 < 50; pg't; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Cyjanki ogdlne ug A | PN-EN ISO 14403-2:2012 < 50; ug/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Miedz mgl | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <2,0; mg?l; Rozp MZ <0,00050
M (Dz.1.2017.2294)
|
Nikiel gt AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20; ug/l; Rozp. MZ 1,2 0,2
M (Dz.U.2017.2294)
|
Otow pg/l | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp MZ <0,50
M (Dz..2017.2294)
Rigé ngd AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 1; pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,10
M
Selen g/l AE | PN-EN 1SO 17294-2:2016~11 < 10; pg/l; Rozp MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trichloroetenu 1 tetrachlorostenu ugh AE | PN-ENISO 10301:2002 < 10; ug/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Sod mgl | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 200; mg/l; Rozp. MZ 56 0,8
M (Dz.U.2017.2294)
Kadm ngll AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 5; ugrl; Rozp.MZ (Dz.17.2017.229%4) < 0,50
M
|
|
| Suma trihalogenometanéw (THM) ped AE | PN-EN ISO 10301:2002 <100, pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <10
M 2017.2294)
Suma WWA (z obliczen dla 5 pg/t A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ. < 0,0050
M zwiazkOw wg 1ozp.) (Dz.U.2017.2294)
Suma pestycyddw (z obliczen) ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,50; ng/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
| 1
| ]
Pentachlorobenzen ngl A | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,010
M
|
M/0/05/2023/242/F/3 Strona 2 z 5]




Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N
| Heksachlorobenzen (HCB) g/l A | PN-ENTISO 6468:2002 <0,010
M
alfa-heksachlorocykloheksan (atfa- nghl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ng/l; Rozp.MZ <0,010
N | HOR) (Dz.U.2017.2294)
|
|
J_ |
' beta-heksachlorocykloheksan (beta- ngi AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/t; Rozp.MZ [ < 0,010
M |HCH) (Dz.U.2017.2294)
|
|
.
gamma-heksachlorocykloheksan ugl | AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp MZ <0,010
M | (samma-HCH, lindan) [ (Dz.U.2017.2294)
Endosulfan 1 pgil AE | PN-EN ISO 6468:2002 . <0,10; pg'l; Rozp.MZ i < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
|
| Alachior el AE | PN-EN ISO 6468:2002 [ <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M | (Dz.U.2017.2294)
!
Aldehyd endryny ugfl AE | PN-EN ISO 6468:2002 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
! |
Aldryna ugl AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,030: pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
alfa-chlordan ugl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010
M 2017.2294)
delta-heksachlorocykloheksan (delta- ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)
Dieldryna el AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Endosulfan [T gl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
N (Dz.U.2017.2294)
[ Endryna ngi! AE | PN-EN 180 6468:2002 < 0,10, pg/l; Rozp. MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Epoksyd heptachlorun B ngh AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

M/0/05/2023/242/F/13
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Lab. r Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N

gamma-chlordan ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Heptachlor ngt AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; ugl; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz2.1.2017.2294)

Izodryna pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (D2.U.2017.2294)

Metoksychlor (DMDT) ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/t, Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)

o,p*-dichlorodifenylodichloroetan (o,p' ugl AE | PN-ENISO 6468:2002 < 0,10; pg/l; Rozp MZ < 0,010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)

o,p'~dichlorodifenylodichloroetylen pgll AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M| (o,p-DDE) {Dz.U.2017.2294)

-

o,p'-dichlorodifenylotrichloroetan (o,p' ngd AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l, Rozp. MZ (Dz.U. < 0,010

M -DDT) 2017.2294)
— i !

p,p'-dichlorodifenylodichloroetan {p,p' pegil AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l, Rozp.MZ <0,010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)

p.p-dichlorodifenylodichloroetylen ug/l AE | PN-EN IS0 64682002 <0,10; pg/l; RozpMZ < 0,010
M (p,p-DDE) (Dz.U.2017.2294)

p,p'-dichiorodifenylotrichloroetan (p,p'|  pg/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10; pg/l; RozpMZ < 0,010
M -DDT) {Dz.1.2017.2294)

Siarczan endosulfanu ng/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Suma HCH (z obliczeii) ng/l AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Trifluralina pgd | AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010
M 2017.2294)

Epoksyd heptachloru A pgl AE | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,010
M
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Data* - w zaleznoéci od sposcbu pozyskania przez GBA Polska préiki jest datg: poboru (gdy prébka pobierana jest wylgcznie przez pracownika GBA Polska) lub edbioru (gdy prébka odbierana jest od
klienta przez pracownika GBA Polska, dastarczana jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiscie przez klienta).

Np.** - niepewnost rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnaosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostato to
zaznaczone w uwagach. .

Niepewnosc podaje sie w sytuadji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badar ub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badart nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,< warto$¢ doinej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warto$¢ gornej granicy zakresu
pomiarowego®. Wartosci te stanowig informacig o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane s3 niepewnosci rozszarzene, dotycza one wartasci dolnej lub gémej
granicy zakresu pomiarcwegoc metody. W przypadku rezultatow badar stwierdzenie zgodnosci nalezy trakiowad jake opinie | interpretacie. Wyzej opisane postepowanie nie dotyczy badan
biologicznych.

Wyniki odnoszq sig wylacznie do badanych prdbek (pobranych [ub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyroznione padkresleniem zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposob pobrania i
reprezentatywnosé probek przekazanych przez Klienta do badar.

Sprawozdanie dotyczy prébek w ifosci: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawe do reklamacji.

Labaratorium nie przechowuie probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badari: . - tajski, L - Lublin, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginaine sprawozdania z badan sg wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosc z oryginatem, sa kopiami.

Uwagi:

Wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiadajace podanym ponizej wartosciom granicy oznaczalnodci metod oznaczania ponizszych
pierwiastkow/zwiazkow wynoszg:

B - 0,010 mg/l : 0,002 mg/l

Sb- 1,0 ug/l : 0,2 pg/l

Se-1,0 ug/l: 0,1 pgl

Cu - 0,00050 mg/l : 0,00010 mg/l

Pb-0,50 pg/l : 0,08 png/!

As-1,0 pg/t: 0,2 pg/l

Hg- 0,10 ug/l : 0,02 pg/l

Cr—0,50 pg/l . 0,10 pg/l

Cd - 9,50 g/ : G,10 gt

Suma WWA (z obliczen dla 5 zwigzkow wg rozp,) - 0,005 pg/t: 0,001 pg/l
Benzo(a)piren - 0,0020 pg/l: 0,0004 pg/l

Pentachlorobenzen - 0,010 ug/l: 0,001 pg/l

Endosulfan I - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l

Suma HCH (z obliczen) - 0,010 pg/l: 0,001 ug/l

Suma pestycydow (z abliczen) - 0,010 pg/l: 0,002 pg/l

Izodryna - 0,010 ug/l: 0,001 pg/l

Alachlor- 0,010 pg/l: 0,001 pg/l

Aldryna- 0,010 pg/l 0,001 pg/t

Endosulfan II - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l
p,p’-dichloradifenylotrichloroetan (p,p'-DDT) - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l
o.p'-dichlorodifenylotrichloroetan (o0,p'-DDT) - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l
p.p-dichiorodifenylodichloroetylen (p,p'-DDE) - 0,010 pg/l: 0,001 pgft
o,p'-dichlorodifenylodichioroetylen {0,p'-DDE) - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l
o,p'-dichlorodifenylodichloroetan (o,p-DDD) - 0,010 pg/l: 0,001 pg/
p.p’-dichlorodifenylodichloroetan (p,p'-DDD) - 0,010 ug/l: 0,001 pg/!
Dieldryna - 0,010 pg/t: 0,001 pg/l

Siarczan endosulfanu - 0,010 pg/l: 0,0009 pg/l
alfa-heksachlorocykloheksan (alfa-HCH) - 0,010 pg/t: 0,001 pg/l
beta-heksachlorocykloheksan (beta-HCH) - 0,010 ug/: 0,001 pg/l
gamma-heksachlorocykloheksan (gamma-HCH) - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l
delta-heksachlorocykloheksan (delta-HCH) - 0,010 pg/t: 0,001 pg/l
Heptachlor - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l

Epoksyd heptachloru B - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l

Trifluralina - 0,010 pg/l: 0,001 pg/l

Endryna - 0,010 pg/l: 0,002 pg/l

alfa-chlordan - 0,01 pg/l: 0,001 pg/l

gamma-~chlordan - 0,01 pg/l: 0,0007 ug/l

Aldehyd endryny - 0,010 pg/l: 0,0013 pg/l

Metoksychlor (DMDT) - 0,010 ug/l: 0,001 pg/l

Benzen - 0,25 pg/l : 0,02 pg/!

1,2-dichloroetan (EDC) - 0,50 ug/l; 0,06 pg/l

Epichlorohydryna - 0,025 pg/l: 0,005pg/1

Chlorek winylu - 0,10 pg/l: 0,01 pg/l

Suma trihalogenometanéw (THM) - 1,0 pg/l: 0,3 pg/l

Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu - 1,0 pg/l: 0.2 pg/l
Akryloamid - 0,040 pg/l: 0,012 pg/l

cyjanki ogdlne : 10ug/l-2 ug/l

Suma trihalogenometandw (THM) oznacza sume st¢zen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan.
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