-~ PRZEDSIEBIORSTWO

A

KOMUNALNE

LABORATORIUM
ul. §wiecka 98A, 89-500 TUCHOLA

ANALITYCZNE

PCA

F._: K . w TUCHOLI Sp. z o.0. tel /fax: 05233 43 184 e-mail laboratorium@pok tuchoia.pl Poksxlgsng:xlgium
BADANIA
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : $3107/2023 A 047
Zleceniodawca : Gminny Zaktad Komunalny w Zotedowie
ul. Jastrzebia 62
86-031 Osielsko
Podstawa realizacji:  Zlecenie nr: 0074/2023 {na rok 2023)- . . .
i
nasz znak; GZK.1.2023.RR - wasz znak Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
Prébkobiorea: woda do spozycia przez ludzi
Przedstawicief Laboratorium - Kapanka K.
Nr karty pobierania KW1470/2023 SUW Niwy, kran w stacji - woda podawana do sieci
Pobieranie prébek zgodnie z norma; Stan probki w chwili dostarctzenia do laboraterium nie budzi
’ astrzezen.
PN-EN SO 19458:2007 z wyt.p. 442, 4.44.2, 445,446 (A) zas
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A) Temperatura prébki przy pobieraniu 11.9°C
Data/godz. pobierania probki: 16.10.2023 10:50
Data/godz. przyjecia probki: 16.10.2023 12:30
Data zakonczenia badan: 19.10.2023
Data sporzgdzenia sprawozdania: 19.10.2023
Numer iaboratoryjny prébki 3527/W/2023 i
Wymaganie
£ 3
Rodzaj badania Identyfikacia metody Jednostka Wyniki analiz niepewnoss )
pH( | A* PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 7.9 10,1 6,5-9,5
[ A~ PN-EN 27868:1995 S
:l;::\évi:gr(\gsé elektryczna | 1S/em (26,0°C) 427 + 41 <2500
A™ PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU Akceptowalna przez
konsumentow i bez
Metnosé 0,68 £0,05 nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres wartosci
| 0 1,0.
A* PN-EN [SO 7887:2012 +Ap1:2015 mg/l Pt Akceptowaina przez
Metoda D konsumentdw | bez
. nieprawidlowych zmian.
Barwa 5 =1 Pozadana warto$é w
| wodzie u konsumenta do
N* PN-EN 1622:2006 TFN i Akceptowainy przez
Liczba progowa smakuf®) (22,c°C} <1 konsumentéw i bez
nisprawidiowych zmian
N~ PN-EN 1822:2006 TON Akceptowalny przez
Liczba progowa zapachu® (22,0°C) <1 kensumentow | bez
nigprawidtowych zmian |
lSteienie zelaza og6inego | " f,?',;f?ﬁg?ggzm (p-7t13 vl 137 £11 <200
| I N# PB-02, edycja 04, z dnia 02.01.2020 r. w wg/! 5 <
Stezenie manganu oparciu o test firmy Hach Lange 8149 | <30 - 50
Ogolna liczbha AN PN-EN 1SO 6222:2004 kA mE | <100
mikroorganizméw w temp: 10 <8:13>
22°C po 72h4 | —
Liczba bakterii grupy coli | A* PN-EN |SC 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | {/1GC mi 0 0
Liczba Escherichia coli A™ PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | tk/1CO ml 0 0 —
Liczba enterokokow A* PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk/100 mi 0 0
katowych

A - badanie akredytowane AB 1047.
N — badanie nieakredytowane, objgte zakresem dziatainosci laboratoryjnej (spetione sg wymagania normy PN-EN /iSO [EC 17925:2018-2).

Uwagi: * Uprawnienie do wykonywania badar pctwierdza Paristwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucholi — Decyzja Nr 2C8-18/23 obowiazuje od 14.06.2623 r. do 13.06.2024 r.
(") Wymaganie okreslong na podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn, 07.12.2017, poz.2294 - w sprawie jakoéci wody arzeznaczonej do spozycia przez ludzi.

M v temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kampensac: temperatury. W nawiasie podano temperature probki.
@ W temperaturze 25°C. W nawiasie podano temperature probki.
@ Badanie wykonano metodg uproszczong parzysta. wyporu niewymuszonego, liczba cceniajacych- 3.W nawiasie podano femp probki.Czas przechowywania probki grzed badaniami: <72n.Woda odniesienia: woda
wodociggowa.Data | gedz badania 18.10.2023 13;00.
“ Metoda—plytki lane (posiew wgegbny). Podtoze—agar z ekstraktem drozdzowym wg ISC 6222,
©) (30+4) g/l - doina granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig razszerzong dla tej wartosci (bedgca jedncezednie gﬁ,n?ca oznaczania iloéciowego wyznaczonego przez laboratorium).

[,ﬂ*

Autoryzuje: mgr inz”L. Miegikowska {Specjalista Analityk}

Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.

89-500 Tuchola

ul. Swiecka 68

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

i)

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kiercwnik Laboratorium)

KONIEC

NIP: 561-100-04-63

Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz ni: 1
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Wszystkie wyniki analiz odnosza i wylgcznie oo pacanych prébek, Jest podano rispewnosé pomiary to starowi niepewncsd rozszerzeng przy prawdopodebiefswie 95% i wspoiczynniku rezszerzenia k=2, obejmuje
postgpowanie z probkg od momentu poblerana a2 dc uzyskan'a wynlka dadania wowczas gdy prébka byl pebierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z préckg w Laboratorium gdy byla ona
costarczona przez Ziecericdawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepswresc corniaru zostata oszacowana 2godnie 2 PN-EN IS0 19036:2026-04. Ziozena niepswnosé standardowg uznano za rowng odchyleniu
standardowemu odiwarzalnosci wewngtrziaboratoryjnej. Informacie niezogdne do irterpretacjl wynikaw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badai” sg iawo dostepne w Laboratorium. ,Sprawczdanie z badar”
stanow! ntegralrg caloss i moze by¢ wykorzystywane | kepiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgéciowe jest aopuszeza'ne po uzyskaniu pisemne] zgody Laberatorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badad”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyigsia probki jest jednoznaczna z datg rozooczesiz badar.




