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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : $2111/2022 e e
AB 1047
|  Zleceniodawca : Gminny Zaktad Komunalny w Zoledowie
ul. Jastrzebia 62
‘ 86-031 Osielsko |
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0058/2022 (na rok 2022)- . T . .
! nasz znak GZK.3.2022.RR z dnia 17.01.2022 - wasz znak Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
' Prébkobiorea: woda - do spozycia przez ludzi
Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F. . .
- ) Osielsko, ul. Tuberozy 2, GOSIR, kran w lazience
Nr karty pobierania KW1144/2022 sle¢ wodoclagows
Pobieranie prabek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dostarczenia de laboraiorium nie budzi
: e
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4.4.4.2, 4.4.5, 4.4.6 (A) zasrzazen
PN-I1SO 5667-5:2017-10 (A) Temperatura prébki przy pobieraniu 16.5°C
Data/godz. pobierania probki: 24.08.2022 09:05
Data/godz. przyjecia prébki: 24.08.2022 11:00
Data zakoriczenia badaf: 127.08.2022 |
|
Data sporzadzenia sprawozdania: 29.08.2022
Numer laboratoryjny probki 2693/Wr2022 .
- Wymaganie
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé *
I y
pHO A% PN-EN 150 10523:2012 -~ 120,1°C) 7.6 B £0,1 6,5-9,6
A® PN-EN 278881999 :
:;::mﬁ?z?s{: elektryczna | pS/em (25,0°C) 419 - <2500
i A* PN-EN ISO 7027-1:2015-09 | NTU Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
. nieprawidtowych
Metnosc 0,28 0,08 zmian. Zalecany
zakres wartosci do
1,0.
A~ PN-EN [SO 7887:2012 +Ap1:2015 mgl/l Pt | Akceptowalna przez
Metoda D kensumentéw i bez
. nieprawidtowych
fHarwa 10 £ zmian. Pozgdana
warto§¢ w wodzie u
- konsumenta do 15.
N* PN-EN 1622:2C06 TFN Akceptowalny przez
. PR B konsumentow i bez
Liczba progowa smakut®) (22.5°C) <1 nieprawidiowych
zmian
N PN-EN 1622:2005 [ TON Akceptowalny przez
. . o o konsumentéw i bez
Liczba progowa zapachui® (22,5°C) <1 - nieprawidtowych
zmian
Stezenie Zelaza og6inego N? 52;28:5)0?2?0252001 (p711) =l <501 - =200
g S NA PB-02, edycja 04, z dnia 02.01.2020 . w g/l 6 < |
tezenie manganu oparciu o test firmy Hach Lange 8149 <30¢ B 50
0géina liczba A™ PN-EN ISO 6222:2C04 A <200
mikroorganizméw w temp: 22°C 9 <7,11>
po 72hi4
Liczba bakterii grupy coli_ A* PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 mi 0 0
Liczba Escherichia coli A* PN-EN SO 93C8-1:2014-12+A1:2017-C4 | jtk/100 m 0 0 ]
Liczba enterokokow katowych | A* PN-EN [SO 7899-2:2004 jt/100 mi 0 o]

A - badanie akredytcwane AB 1047.

N - badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (speinione sg wymagania nermy PN-EN / ISO IEC 17026:2018-2).
Uwagi: * Uprawnienie do wykenywania bada: potwierdza Paristwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tuchoii — Decyzia Nr 203-8/22 obowigzuje od 14,06.2022 r. dc 13.06.2023 r.
{*) Wymaganie okreélone na podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017, poz.2294 - w sprawie jakesci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi.

M W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensac: temperatury. W nawiasie podano temperature probki.;
@ W temperaturze 25°C. W nawiasie podano temperaturg probki.;
@ Badanie wykanano meteds uproszczena,parzysta, wyloru niewymuszonrego, liczba oceniajgcych- 3. W nawiasie podano temp probki.Czas przechewywania prébki przed badariami: <72h Woda odniesienia: wada
wodociggowa.Data i godz badania 26.08.2022 13:0C;
® Metoda—-plytki ‘ane (posiew wagtebny). Podioze—agar z ekstraktem drozdzowym wg I1SO 6222.;
© (5016) g/l ~ dolna granica zakresu pomiarowego akredytowane! metody (bedaca jednoczednie granicq oznaczania flogciowego wyzraczonego przez laboratorium).;
@ (3C+4) po/! - doina granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody (bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ifoéciowego wyzraczonego przez laboratorium).
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Regon: 870257484
KRS: 0000154821
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Egzemplarz nr: 1
liod¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1

esitowska (Specjalista Aralityk)

Wszystkie wyniki analiz ocnosza sie wylacznie do badanych prébek. Jedli podarc niepewnosé pomiaru to stanowi nispewnosé rozszerzong przy prawcopodobienstwie 85% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepewarie z probkg o momentu pepierania az do uzyskania wyniku bacania, wowczas gay brétka byia pobierana przez pracowntka Laberatorium lub tylko postgpowanie z prébka w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez 2:eceniodawce. W bacaniach mikrobiniogicznych podana niepewnos$¢ pemiaru zostaia oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19636:2025-04. Ziczong niepewnodc¢ standardowg uznano za rdwng odehyleniu
standardowemu odiwarzainosc! wewngtrziaboratoryine). informacje niezbgdne do interpretaci wynikdw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdariu z bacar®” sg fatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badar’”
stancwi integraing caloéé i moze tyé wykorzystyware i kopiowane jecynie w calosci. Kopiowanie czeéciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od mementu ofrzymania ,Sprawczcania z badan”
Klient ma 14 dni na z:czenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badar



