g

— PRZEDSIEBIORSTWO

\\IIIIII’I

LABORATORIUM
KOMUNALNE ul

ANALITYGCZNE
Swiecka 98A, 89-500 TUCHOLA

o

\—

e

PCA

= w TUCHOLI Sp. z 0.0. tel /fax: 052 33 43 184 e-mail: laboratorium@ok.tuchola ol P°h‘;§":£§;"gj‘|"“
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S2109/2022 L e )
AB 1047
Zleceniodawca : Gminny Zakiad Komunalny w Zoledowie
ul. Jastrzebia 62
86-031 Osielsko
Podstawa realizacii :  Zlecenie nr; 0058/2022 (na rok 2022)- ' e . .
| nasz znak GZK 32022.RR 2 dnia 17.01.2022 - wase znek | Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
Prébkobiorca: woda - podawana do sieci
Przedstawicie! Laboratorium - Zmudziejewski F. .
Nr karty pobierania KW1144/2022 SUW, Zotedowo, kran w stacji
Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan probii w chwili dosfargfrigfego laboratorium rie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4.4.4.2, 4.4.5, 4.4.6 (A)
. PN-ISO 5667-5:2617-10 (A) Temperatura prébki przy pobieraniu 8.8°C
Data/godz. pobierania prabki: 24,08.2022 08:00
Data/godz. przyjecia probki: 24.08.2022 11:00
Data zakoriczenia badar: 27.08.2022
Data sporzgdzenia sprawozdania: 298.08.2022
Numer laboratoryjny probki 2691/W/2022 .
T T Wymaganie
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jegnostka Wyniki analiz niepewnoss 9]
pH™ A~ PN-EN 1SO 10523:2012 - (20,6°C) 7.3 +0,1 6,5-9,5
“Pvl;z:\;:’dar(\gsé elektryczna | A* PN-EN 27888:18959 uSicm (25,0°C) 505 +38 <2500
N# PN-EN iSO 7027-1:2016-C9 NTU Akceptowaina przez
! il konsumentéw i bez
Metnos¢ <0,209 - nieprawidiowych zmiar.
Zalecany zakres wartosci
do 10.
A* PN-EN SO 7887:2012 +Ap1:2015 mg/l Pt Akceptowalna przez
Metoda D konsumentow i bez
o nieprawidtowych zmian.
Barwa 5 =1 Pozgdara wartcs¢ w
wodzie U kensumenta do
15.
N~ PN-EN 1622:2006 TFN Akceptowalny przez
Liczba progowa smaku'® (22,5°C) <1 - konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian |
N~ PN-EN 1622:2006 TON Akceptowainy przez
lLiczba progowa zapachu® (22,5°C) <1 - konsumentéw | bez |
| nieprawidtowych zmian
(Stezenie zelaza ogdinego e s;l:ﬁé)ﬁg%zgom 7ty Hg/ <50® - £200
s N# PB-02, edycja 04, z dnia 02.01.2020 r. w Hgrt 7 <
Stezenie manganu oparciu o leél firmy Hach Lange 8149 <30 B 50
Ogéina liczba A* PN-EN IS0 6222:2004 A ml <100
mikroorganizméw w temp: 22°C 5 <4,6>
po 72ht4
Liczba bakterii grupy coli | A* PN-EN SO 9308-1:214-12+A1.2017-04  jt100 ml 0 0
Liczba Escherichia coli A* PN-EN 1SO 8308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 0
Liczba enterokokéw kalowych | A* PN-EN ISO 7898-2:2004 Jtk/130 mi 0 0

A - badanie akredytowane AB 1047,

N - badanie nieakredytowane. objgte zakresem dziatalnoéci iaboratoryjnej {(spetnione sg wymagania no:my PN-EN / ISO IEC 17025:2018-2.
Uwagi: 4 Uprawnienie do wykonywania badar: petwierdza Parstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucheli — Decyzja Nr 203-8/22 obcwigzuje od 14.06.2022 r. do 13.06.2023 r.
(*} Wymaganie okreslone pa podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017, poz.2294 - w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi,

Oy temperaturze 20°C. Kereita za pormocy urzgdzenia do kompensacii tempsratury. W nawiasie podane temperaturg probkl.;
@ w temperaturze 25°C. W nawiasie padano temperature prébki.;
@ Badarie wykonanc metodg uproszczona,parzysta. wyboru niewymuszonego, liczba oceniajacych- 3.W nawiasie podano temp prabki.Czas przechowywania probki przed badaniami: <72h.\Woda odniesienia’ woda
wodociggowa Data i godz badania 26.08.2022 13.00;
“ petoda—plytki lane {posiew wgtebny). Podioze—agar z ekstraxtem drozdzowym wg ISC 8222.;
® (0,2010,52) NTU — doina granica zakresu pomiarowego akredytowane; metedy (bedaca jednoczednie granicg oznaczania iloéciowego wyznaczonego przez faboratorium) ;
© (5045) ug/t - doina granica zakresu pomiarowege akredytowane] metody (bedaca jedncczesnie granica oznaczania itosciowego wyznaczonego przez laboratoriumy.;

® (3024} pgh — dolna granica zakresu pomiarowego akredytowane] metody (bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowegc wyznaczonego przez iabcratorium).
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Zatwierdzit/a: mgr inz. |. !\-.’ﬂ‘é’sikcwska (Specjalista Analityk}

Wszystkie wyniki analiz odnoszq sie wylgcznie do badanych probex. Jesl podano niepewnosé somiaru to stancwi nispewnosé rozszerzerg przy prawcopodobienstwie 85% i wspélczynniku rozszerzenia k=2, obejmuie
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku bagania, wéwczas gay probka byla pob'erana przez pracewnixa Laberatorium lub Yy'ke postepowanie z probkg w Laboratorium gdy byla ona
dostarczona przez Zleceniodawcg. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewrosé porniar: zostata oszacowana zgodnie z PN-EN iSO 19036:2020-64. Ziczeng niepevsnosé standardeiwa uznano za réwng odehyleniu
standardowemu oditwarzaino$ci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretac]i wynikéw araliz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badar” sg tatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng calosc i moze by$ wykorzystywane i kopiowane jedynie w caicsci. Kepiowanie czgécicwe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody Latcraterium. Od momentu otrzymania ,,Sprawozdania z badan”
Kiient ma 14 dni na zioZzenie sxargi. Data przyjecia probki jest jedncznaszna z da‘g rozpaczgcia badan.
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